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WYJASNIENIA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe ZP.Z0.25.2018 "Wymiana nieczynnej instalacji
przywolawczej na bezprzewodows instalacje przywolawcza."

Pytanie 1

Zgodnie z normg DIN EN 793 oraz 0834 okreslajaca wyposazenie i standaryzacje obiektéw
szpitalnych a takze sposob dzialania szpitalnych systeméw przywotawczych, obowiazuja
nastepujace wymagania co do tych systemow.

Wedtug tych norm:

- Magistrale zasilajace systemy przywolawcze musza by¢ podlgczone do UPS-6w
zapewniajacych zasilanie przez okres 1-2 godziny po zaniku napiecia

W zapytaniu ofertowym nie ma o tym zadnej informacji.

Prosze o jej uzupetnienie.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowigcym zalgcznik nr 2 do
niniejszego postgpowania § 1 ust. 4 "Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy
zgodnie z zasadami sztuki oraz wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami prawa,
przepisami BHP, Polskimi Normami i innymi obowiazujgcymi regulacjami". W zwigzku z
powyzszym jezeli wymagane jest zastosowanie normy DIN EN 793 oraz 0834 to Wykonawca
ma obowigzek zastosowania takich rozwigzan, ktére bedg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w tych normach. Jezeli norma wymaga aby magistrale zasilajagce systemy
przywolawcze byly podtaczone do UPS-6w zapewniajgcych zasilanie przez okres 1-2 godziny
po zaniku napiecia nalezy takie rozwigzania zastosowac.

Z powazaniem

Elibietd Kozak
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